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Ø 89 x 3,2

Mérőakna

Mérőakna

5
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+0,20
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+0,20

-1,95
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Tétel Megnevezés Méretdb

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

2

2

2

3

13

1

2

2

3

1

1

1

1

1

Flygt szivattyú NP 3085 SH3 255 , keverőszeleppel , Q=12,3 m/h , H=16,8 m

Acélcső , Ø 89 x 3,2 mm, ko.a.36 h = 0,54 m/db

Acélív , Ø 89 x 3,2 mm, ko.a.36 , 90°

h = 0,10 m/db

Ráhegesztett karima ko.a.36 DN 80

Lazakarima kötőgy. , ko.a.36 DN 80

Acélcső , Ø 89 x 3,2 mm, ko.a.36 h = 3,05 m/db

Karimás golyós visszacsapó szelep , PN 10 , VAG KRK DN 80

DN 80Karimás tolózár , PN 10 , VAG EKO PLUS

Egyedi hegesztett elágazó idom, ko.a.36, (a karimák külön tételben) Ø 80/80

Karimás "QN" idom , öv. DN 80

Acélcső, Ø 89 x 3,2 mm ko.a.36 , h=0,80 m DN 80

Hegesztő toldat D 90 KPE csőre , PN 10 , G+F

Lazakarima D 90 KPE csőhöz        PP , PN 10 , G+F

16.
17.

18.

19.
20.

2

1

Védőcső , D 250 PVC

DN 80

Átvezető idom DN 200 KG PVC csőhöz     KGFP

h = 1,80 m

1 Karimás STORZ kapocs

1 KPE nyomócső , D 90 h = 3,10 m

DN 80

Acélcső , Ø 89 x 3,2 mm, ko.a.36

1 Mágneses induktív áramlásmérő SIEMENS MAG 3100 elektronikával

21.
22.
23.
24. 1 Vakkarima , öv. DN 80

Acélcső , Ø 89 x 3,2 mm, ko.a.36 h = 0,25 m1

Tolózár karimával és tokkal , Hawle , E2 , Nr.40411

MM-KS KM kettős karmantyú félbevágva2

DN 80

D 90

1 Átvezető idom , D 160 KPE , "A" tip.

K I V I T E L I   T E R V
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FEHÉRVÁRI 
VIZITERV  KFT 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 1. * 8001 Székesfehérvár, Pf. 70

(/4 (06-22) 315-263, 504-610       E-mail: fehervari.viziterv@t-online.hu

Jelen terv a Fehérvári VIZITERV Mérnöki Kft. szellemi tulajdona, jogvédelemben részesül. Másolása, egyéb célú felhasználása csak a tervező írásos engedélyével lehetséges.

FEHÉRVÁRI  VIZITERV  MÉRNÖKI  KFT

 Munkarész szám:

 Kelt:
2016.11.

Felelős tervező:

VZ-TEL/07-0226 HORVÁTH GYULA

Rajzoló:

13.

A munkarész tárgya:

A rajz tárgya:

Szerkesztő:

Ellenőr:

BALÁZS JÓZSEF

Tervező:

Ügyvezető Igazgató:

HORVÁTH GYULA

A terv címe: Tervszám:

Méretarány: 1 : 25

ÁTEMELŐ AKNA , SZERELVÉNY AKNA , MÉRŐAKNA TECHNOLÓGIAI TERVE

TÁC - GORSIUM MÚZEUMI ÉPÜLETEK
SZENNYVÍZELVEZETÉSE

 Rajzszám:

SZ-2

MEGJEGYZÉS :
A szivattyút hard iron anyagú járókerékkel kell megrendelni !
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